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INSTALLATION INSTRUCTIONS / ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
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SH6801 SH6802 SH6803

D (mm)

Cross section
(mm2)

12 - 18 14 - 21 20 - 30

2,5 - 625 - 50 10 - 25120 - 2402,5 - 1050 - 95

L (mm) 100 100 100

L

SINGLE CORE CABLES/ CAVI UNIPOLARI MULTICORE CABLES/ CAVI MULTIPOLARI

SH6801

SH6802

SH6803

12 - 15

14 - 17

20 - 23

Cable diameter
D (min - max)

SH6801

SH6802

SH6803

16 - 18

18 - 21

24 - 30

Cable diameter
D (min - max)

REMOVE
REMOVE
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Check your local waste regulations
Verifica le disposizioni del tuo comune 

PAPER / CARTA
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Attenzione  Filettatura verso il giunto
Warning  Thread towards the joint
Attention  Filetage vers le joint
Atención  Rosca de tornillo hacia el empalme
Atenção  Rosca de tornillo na direção de junção


